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H20.5.23増設

埋設７０ｃｍ

埋設４０ｃｍ

事務所 テント

破砕施設へ
排水管未使用
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資源化施設
　　　ＭＣ取付、洩れ部補修
　　　（ソケット部接着不良）

H20.6.10
止水栓取付⑧

１００mm排水管

埋設１５０cm

フェンス
埋設１３０cm

埋設下がる 　　７５mm

４０mm

生活水 　　　　井戸給水管
４０mm管 　　　　７５mm管

車庫へ

縁石埋め込み

１．６ｍ

焼却施設

洗車排水枡

ヤード散水
ポンプ

受水槽

送水ポンプ

井戸ポンプ

排水溝

洗車排水槽

埋設１１０cm

　　　２．５m

井水配管切換え

ストックヤード

H20.6.11

　電気

２５mm給水管 2011/2/5



２５mm給水管

H20.6.10
止水栓取付

H20.6.11
ＭＣ取付、洩れ部補修
（ソケット部接着不良）

電気配線

縁石埋め込み

資源化施設

VLP １００mm
（樹脂ライニング鋼管） 排水管」

　水は来ていない

バルブ閉 　排水枡
鉄管２０mm

　　20mm 継ぎ手（MC)

鉄管
２５mm

３０mm 圧縮施設

プレス排水 流し台へ

　　　　散水栓
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